
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要離隔︓ 
・前方、側面︓0.5m 以上 
・背面︓0.2m 以上 高さ調整︓ 

1.1〜2.1m 

0.5m 

0.2m 

周囲に壁がある場合、壁材の種類によっては離隔を守っていても、 
壁紙が焦げるなどの可能性がありますので、十分にご注意ください。 

人の動線に十分配慮し、安全な場所に設置してください。 

手順①︓スタンドを組み⽴てます。 

 

 

 

 

手順②A-1︓機器本体に L 字⾦具を取り付けます。 

  

 

 

手順②B-1︓機器本体に縦向き取付用専用⾦具を 
取り付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

＜壁付け＞                         ＜天井付け＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要離隔︓ 
・周囲面（取付面除く）︓0.5m 以上 
・床面からの高さ︓1.8m 以上 

（天井） 

0.5m （壁） 

1.8m 

スタンド設置の場合は、高さ 1.8m 程度以上を目安とした高所に設置して
ください。低所の場合は、電気用品安全法（PSE）の規定上、リモコンは
使用しないようにしてください。 

スタンドを使用した設置方法 壁・天井への設置方法 
施工説明書 

スタンドベース脚 x 5 

スタンド固定ネジ x 3 セット 

スタンドポールに組み付けます。2 人以上で作業してください。 

ヒーターを横向き 
に設置する場合 

ヒーターを縦向き 
に設置する場合 

0.5m 

（天井） 

（壁） 

0.5m 

1.8m 

手順①︓機器本体に、L 字⾦具を取り付けます 

 手順①、②で使用する L 字⾦具は、同じものを使用します（区別はありません）。 

 

手順②︓壁・天井に、L 字⾦具を取り付けます 

注︓必ず、取り付ける箇所に適切な下地を準備し、４本以上の 
  ネジで取り付けてください。 
  取り付けるネジは現場にてご準備をお願いします。 
 

手順③︓機器側と、壁・天井側の L 字⾦具 同士を取り付けます 
 
 

手順②A-2 / B-2（共通手順） 
︓スタンドポールの留めネジをいったん外します。 
 

 

※縦向き取付用専用⾦具のオプション品を
ご購入いただく必要があります。 

設置方法を動画でご覧いただけます︕ 
スマートフォンなどで QR コードを 
読み込んでアクセスしてください。 
 
読み込めない場合はこちら 
→https://k-comfort.co.jp/post-installation_video/ 

L 字⾦具は使用しません。 

手順③︓スタンドの高さを調節します 

 

 

 

調節ネジを緩め、スタンドポールの高さ
を調節します。 
調節ネジはしっかり締めてください。 

手順②A-3︓スタンドポールに機器本体を 

取り付け、手順②で外した 

留めネジを取り付けます。 
 

 

縦向きに取り付けることも
できますが、垂直での取付
となります。 

角度をつけることができます。 

壁付けの場合、機器を正面から⾒
て切替ボタンが右側になるように
取り付けます。 

スタンド 
ポール 

M4 x 30mm 以上のネジを
目安にご準備ください。 

※スタンドは必要に応じて、別途 床に固定してください。 

（注意）説明書に記載されていないネジ・部品が入っている場合がございますが、使用頂いて構いません。 
手順②B-3︓スタンドポールに機器本体を 

取り付けます。 
 

 

機器本体 

注意︕ 
この時、ケーブルが下側になる
ように取り付けてください。 

取り付け穴の位置により、
機器の角度を調節できま
す。 

1.8m 以上の高さに設置する場合は、2000W モデルをおすすめします。 

（壁面） 

切替ボタン 

トップカバー用留めネジ 

スタンドポール 

トップカバー用留めネジ 

L 字⾦具は、約 4cm の間隔にします 

L 字⾦具 - 本体間 留めネジ x 2 個 

L 字⾦具 x 2 個 
製造ロットによっては留めネジの
形状が異なる場合がございます。 

縦向き取付用専用⾦具 

真ん中の穴に通します。 

L 字⾦具 - 本体間 留めネジ x 2 個 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆ 電源の接続 

機器の電源プラグを 100V 15A 以上のコンセントに接続します（200V 品の場合は適切に結線願います）。 

 

 

 
漏電ブレーカー 

電源ケーブルがヒーターの前面に出ないようにし、⻑すぎる場合は適宜束ねるなどしてください。 

機器は最大約 10A を消費します。専用の漏電ブレーカーを準備し、他の機器は接続しないようにしてください。 

本機器を複数台 設置する際は、1 つの専用漏電ブレーカーで対応させることは可能ですが、ブレーカー容量が機器合計定格
電流の 1.2 倍以上となるようにしてください。 

電源プラグ自体は防水タイプですが、単体では防水性能を発揮できません。屋外でプラグ接続される際は、接続する相手側も
防水タイプのものを使用し、適切な防水対策を施してください。 

◆ 試運転 

ヒーターの前面グリル部に取り付けられているヒーター保護ブラケットを取り外してください。 

その後、機器本体の切替ボタンを押し、ヒーターが L1（弱）、L2（中）、L3（強）に切り替わることを確認します。 
 

 

 

◆ こんなときには 
 ●ヒーターが ON にならない、放熱が弱い 
  ・ブレーカーが OFF になっていないか確認ください。      ・機器本体の切替ボタンで動作するか確認ください。 

  ・放熱が弱い場合は、そのまましばらくお待ちになって確認ください。 

  ・振動センサによる安全停止機能が働いた可能性があります。周囲の安全を確認し、再度電源を OFF/ON してください。 

 ●においが出る 
  ・暖房器本体内やヒーターエレメントに付着している ほこりや異物が原因です。⼀度電源を切り、お手入れ方法に従って 

   ほこりや異物などの汚れをふきとってください。 

 ●リモコンが効かない 
  ・リモコンの送信部をヒーターの受光部に向けているか確認ください。   ・電池を交換して再度お試しください。 

 ●ブレーカーが落ちる 
  ・ブレーカーの容量を超えていると考えられます。 同じブレーカーに他の機器などが接続されていないか確認ください。 

◆ 施工時の注意事項   取扱説明書の安全上のご注意もよくお読みください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ 機器の仕様 

ヒーター本体 

型式 HEAT-A-101B HEAT-A-101S HEAT-A-202B 

本体色 ⿊ シルバー ⿊ 

電源 100V 50/60Hz 200V  50/60Hz 

消費電⼒ 最大 1,000W、3 段階切替 最大 2,000W、3 段階切替 

寸法 （下図参照） 

筐体主要材質 アルミニウム 

防水仕様 IP65 

設計寿命 10,000 時間（注） 

ヒーター種別 カーボンヒーター 

赤外線種別 遠赤外線 

スタンド 

（オプション） 

型式 HEAT-OP-01S 200V 品はスタンド設置を 

お勧めしておりません。 寸法 （下図参照） 

筐体主要材質 SUS304 

 

 

 

 

 

 

 

 

（詳細な仕様は、当社ホームページを参照ください。） 

切替ボタン 

順次押すことで以下のように切り替わります。 

 
- - L1 L2 - -  （オフ） L1 

130mm 

90mm 

スタンド 
質量︓8.5kg 

1.14〜2.05m 

893mm 

機器本体 
質量︓2.2kg 

（ポール部︓1.7kg） 
（ベース部︓6.8kg） 

450mm 

ヒーターエレメント部はガラス管のため、衝撃を与えないようご注意ください。 

施工説明書 

蒸気、湯気、熱気などが直接当たる場所への設置はお止めください。 

（注︓機器を保証する時間ではございません。） 

L3 

接地極付（三端子） 

タイプ コンセント 

100V 15A 以上 

保護ブラケットを必ず

外してください。 

       は、機器が衝撃を感知して自動停止した状態で

す。切替ボタンを押してエラーを解除してください。リモコン

からでは解除できませんのでご注意願います。 

E2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【保証書】 保証の対象は、この取説や Web ページなどに記載されている、機器の機能・性能（仕様）となります。外観、同梱品等については対象外となります。 

機器は取付日から 1 年保証です。保証書は再発⾏いたしませんので大切に保管してください。 

この保証書をお受け取りになるときは、取付年⽉日、取扱店名などの記載があることを確認してください。 

この保証書は、本書に明示した期間、次の条件において無償修理をお約束するものです。従って、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。 

 

＜無償修理規定（1 版）＞ 

1. 取扱説明書、機器ラベルの注意事項などに従った正常な使用状態で故障した場合 

 

2. 無償修理期間内でも次の場合は原則として有償修理・交換となります。 
 ・修理または交換を必要とする不具合部品を交換せずに継続して使用した場合             ・使用上の不注意、過失による不具合及び、不当な修理や改造がされていた場合 
 ・取扱説明書に基づいた取付、取扱がなされていなかった場合                    ・指定外の電源（電圧・周波数）で使用した場合の故障や損傷 
 ・⼀般の建物以外（⾞両、船舶、粉塵やガスの浮遊する施設）等で使用された場合の故障や損傷     ・砂やごみ及びほこり等による不具合、故障、損傷があった場合 
 ・本書の提示がない場合、取扱店名、取付年⽉日の記入がない場合、字句を書き替えられた場合     ・建築躯体の変形（強度不⾜・ゆがみ）など製品以外の不具合に起因する製品の不具合 
 ・表面仕上げ、色あせなどの経年変化⼜は使用に伴う磨耗などにより⽣じる外観上の不具合       ・ねずみ、昆⾍などの動物の⾏為に起因する不具合 
 ・盗難、紛失などの場合                                     ・日本国外で使用していた場合 
 ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害やガス害（硫化水素ガス）、塩害、温泉地、 
  異常電圧による故障及び損傷の場合 
  

3. 以下の場合に⽣じた費用及び代⾦は、保証の対象にはなりません。 

 ・理由の如何を問わず、機器設置後に増加した電気料⾦ 

 ・機器を設置したことによって⽣じた使用場所や、その周辺の変色、変形、異⾳等の補修費用 

 

【免責事項】 以下に挙げる例は、製造物の欠陥に該当しないものであり、製造物責任法（PL 法）の免責事項となります。 

 ・壁、天井への取付が不十分なことによる事故   ・離隔を守らないなど、取説記載の取付方法に反することによる事故 

 ・スタンド設置で、人がぶつかった、強風、地震 などで機器が転倒したことにより⽣じた事故 

◆ 安全上のご注意 

人への危害、財産などへの損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。 

 

機器に異常が発⽣した場合は、機器の電源を OFF にしてご購入元にご連絡ください。 

機器は IP65 の防水性能を有していますが、二次災害などを防ぐために、直接 雨水などにさらされないようにし、強い風雨の場合は屋外での使用

はお止めください。 

株式会社コンフォー 

〒110-0005  東京都 台東区 上野 3 丁目 13 番 1 号  お問い合わせ TEL : 03-3837-0771 

URL : https://k-comfort.co.jp/   お問い合わせ用 URL : https://k-comfort.co.jp/inquiry 

製品型番 HEAT-A-101[B/S], HEAT-A-202B 

取扱店名（施工店）  

 

社名  

連絡先電話番号  

担当施工者  

取付日       年    月   日 
 

発熱したヒーターに直接手で触らないでください。また、⻑時間⾒つめないでください。 

機器は塩害には対応しておりません。海岸周辺でのご利用はお控えください。塩害による機能性能の劣化・損失は製品保証の範囲外となります。 

◆ 修理および交換について 

(1) 修理・交換を依頼される場合︓ 「こんなときは︖」をお読みください。不具合が解消されない場合、ご購入元にご連絡いただくか、 

  当社の修理サービス（https://k-comfort.co.jp/repair/）までご連絡ください。 

  ご連絡の際には、機器の型式・お取付の年⽉日（保証書）・不具合の症状などをお知らせください。 

(2) 補修用部品の保有期間について︓ 当社ホームページでご確認ください。補修用部品とは、機器の機能を維持するための部品です。 

(3) 保証について︓ お取り付け日から 1 年間です。「お取扱店・施工店」「お取り付け日」が記載された保証書が無く、お取り付け日の確認

ができない場合は、無償保証の対象とはなりませんのでご注意ください。また、お客様が分解・改造された場合は⼀切保証できかねます。 

 

◆ 使用上 特にご注意いただきたい事項 

特にご注意いただきたい事項を説明しています。 

 ◆ カーテンや燃えやすいもので機器を塞いだり、洗濯物やタオルなどをかけたり 

   しないでください。火災や感電の原因になります。 

 

 ◆ スタンド設置の場合、右図の離隔距離を常に確保してください。 

   また、風が強い場所などに設置する場合は、適切な固定を⾏ってください。 

 

 ◆ 機器の前面グリル内部を定期的に点検し、ごみや異物などが 

   入り込んでいないか確認してください。入り込んでいる場合は、 

   除去してください。 

 

 ◆ 前面グリル部、および、表示部の周辺は熱くなりますので、 

   手を触れないでください。火傷の原因になります。 

 

 ◆ 強い風雨などで、機器が直接 雨水にさらされるような場合は、 

   屋外での使用を お控えください。 

取扱説明書 

高さ調整︓ 
1.1〜2.1m 

0.5m 

0.2m 

図︓スタンド設置の場合の離隔距離 

ヒーターエレメント部はガラス管のため、衝撃を与えないようご注意ください。 

蒸気、湯気、熱気などが直接当たる場所への設置はお止めください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 各部のなまえと機能 

 

赤外線ヒーター 本体 

◆ 日常のお手⼊れ・⻑期間ご使用にならない場合 
・通常は乾いた布などでお拭きいただき、汚れがひどい場合は、適量に薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。 
・内部の反射鏡は前面グリルの間からブラシなどを使用して定期的に掃除してください。また、水洗いはしないでください。 
・お手入れの際は、必ず電源を切り、機器の温度が十分に下がってから⾏ってください。 
・本機器は屋外でもご使用いただけますが、荒天の際などは室内へ移動させるなどしてください。 
・⻑期間使用しない場合、電源プラグを抜き、プラグ部も含めて清掃し、スタンドを使用されている場合はスタンドから外して保管ください。 
・⻑期間未使用が続いた後で電源 ON すると、焦げたような臭いがする場合がありますが、異常ではありません。しばらくすると消えます。 

リモコン 電源ボタン 

 ヒーターの電源をオン・オフします。 

アップ・ダウンボタン 

 暖房レベル・オフタイマーの時間を設定します。 
暖房レベル設定ボタン（LEVEL） 

 ヒーターの暖房レベルを設定する際に使用します。 

オフタイマー設定ボタン（TIMER） 

オフタイマーを設定する際に使用します。 

電池（裏面） 

 単 4 電池 x 2 本 となります。電池は同梱されて

おりませんので、別途ご準備願います。 

◆ ご使用方法 

① ヒーターの電源プラグを 100V コンセントに差し込みます（100V 品のみ）。 

 

 

 

 

 

② ヒーター本体の切替ボタンを押し、暖房レベルを調節します。 

  ヒーターは、10 秒程度で⽴ち上がります。 

 

 

 

 

 

 

 

③ オフする際は、切替ボタンを押してオフにします。 

 

④エラーコードについて︓       は、機器が衝撃を感知して⾃動停⽌した状態です。切替ボタンを押してエラーを解除してください。 

             リモコンからでは解除できませんのでご注意願います。 

接続するコンセントには、他の機器を接続しないようにしてください。ブレーカーが落ちる可能性があります。 

接続するコンセントは、接地極付のタイプ（三端子）をご準備ください。 

◆ リモコンのご使用方法 

① ヒーターの電源プラグを 100V コンセントに差し込みます（100V 品のみ）。 

② リモコンの電源ボタンを押します。 

 

＜暖房レベル調整の方法＞ 

③ 暖房レベル設定ボタンを押した後、アップ・ダウンボタンで暖房レベルを設定します。 

 

＜オフタイマー設定の方法＞  （設定した時間が経過した後に、自動的にオフする機能です。） 

④ オフタイマー設定ボタンを押した後、アップ・ダウンボタンでオフタイマー時間を設定します。 

 

メモ︓ ヒーター本体の切替ボタンからは、オフタイマーの設定は⾏えません。 

暖房レベル設定ボタンを押した後で、

アップ・ダウンボタンによる暖房レベ

ルの調整を⾏ってください。 

メモ︓ リモコンは、機器本体からの距離 2m 以内を目安と

してご使用ください。 

取扱説明書 

前面グリル 

ヒーターエレメント 

（カーボンヒーター） 電源プラグ（100V︓防⾬タイプ） 

200V 品にはありません。 

切替ボタン 

 電源オン・オフ・暖房レベル（L1, L2, L3）を切替えます。 

表示部・リモコン受光部 

 現在の暖房レベル、オフタイマー時間を表示します。 

 また、リモコンの受光部は、この部分になります。 

表示部 

表示の意味は以下の通りです。 

       暖房レベル︓弱 

       暖房レベル︓中 

       暖房レベル︓強 

       スタンバイ状態 

       電源オフ 

 

       オフタイマー時間 

        （H0 は常時オン） 

L2 

L3 

- -  

（オフ） 

H0 

H9 

（リモコンから暖房レベルの設定を⾏えません。） 

切替ボタン 

順次押すことで以下のように切り替わります。 

 - - L1 L2 - -  （オフ） L1 

◆ こんなときには 
 ●ヒーターが ON にならない、放熱が弱い 
  ・ブレーカーが OFF になっていないか確認ください。      ・機器本体の切替ボタンで動作するか確認ください。 

  ・放熱が弱い場合は、そのまましばらくお待ちになって確認ください。 

  ・振動センサによる安全停止機能が働いた可能性があります。周囲の安全を確認し、再度電源を OFF/ON してください。 

 ●においや煙が出る 
  ・暖房器本体内やヒーターエレメントに付着している ほこりや異物が原因です。⼀度電源を切り、お手入れ方法に従って 

   ほこりや異物などの汚れをふきとってください。 

 ●リモコンが効かない 
  ・リモコンの送信部をヒーターの受光部に向けているか確認ください。   ・電池を交換して再度お試しください。 

 ●ブレーカーが落ちる 
  ・ブレーカーの容量を超えていると考えられます。 同じブレーカーに他の機器などが接続されていないか確認ください。 

メモ︓ リモコンの信号は全て共通のため、複数台のヒーター

が近くに設置している場合、リモコンの操作が同時に効いてし

まう場合がございます。 

L1 

L3 

送信部 
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